2 r i Quimper, le 24 février 2016
RESULTATS D'ANALYSES DU CONTROLE SANITAIRE DES

® meﬂmn'alw Sa
Buaa;sm : EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Service émetteur Délégaﬂon départementate du Finistére 7
Péle Santé environnementale 3 Wf; .,
s
Prélévemeant 00163961
Unité de gestion 0138  ACTREFLEVENEZ_ 4
Installation UDl 001157  SAINT-PIERRE
Point de survelliance BOURG TREFLEVENEZ MONSIEUR LE MAIRE
Locallsation exacte  MAIRIE MAIRIE DE TREFLEVENEZ
Prélevéle : mardi 16 février 2016
par: L PAUGAM LABOCEA PLOUZANE
Type visite : D1 29800 TREFLEVENEZ
Mesures de terrain Résultats  1-Limites degualité 2. Références de qualité
— inférieure  supérieure inférisure  supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'egu 85 °C 25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH 7.20 unilépH 6,50 $,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chiore libre <0,1 ma/LCi2

Chiore total 0,1 mg/lLCl2

Analyse laboratoire

Effetiuée par : LABOCEA
Type : DRN Code SISE : 00178304 Référence laboratoire : 180215005948011 Résulfats

1 - Limites de quallté 2 - Références de qualité

inférieure  supérieure inférieure  supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Coloration ! <5 mgll Pt 15,00

Odeur {qualitatify | 0 qualit. ! i

Saveur (qualitatif) 0 qualit. |

Turbidité néphélomélrique NFU 0,24 NFU ! 2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH 7,3 unitapH 8,50 8,00
MINERALISATION

Conductivité & 25°C 350 pS/cm 200,00 1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) <0,08 mglL | 0,10

Niirates [en NO3) 28 mgfL £0,00 f
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bacl. aér. revivifiables & 22°-66h 0 n/mL

Bact. aér. revivilables & 35°-44h 0 nmiL !

Bactéries coliformes /100ml-MS 0 w100mL : ! )

Entérocoques /100m-MS 0 nHoomL [ o

Escherichia coli /100ml -MF 0 n/100mL f 0
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1~ Les limiles de qualité réglementaires sont fixses pour des parameétres donl Ia présence dans l'eau est susceptible de générer des risques

immédihts ou & plis fong tenme pour ia santé du tonsommateur.
2- Les néférances de qualité sont des veleurs indicatives établies 8 des fins de suivi das instaliations de production et da distribution d'esy et

d'évaluation o risque pour la santé des personnss.

Conclusion sanitaire
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour I'ensemble des paramétres mesurés.

Pour le Directeur général et par délégation,
l'ingénieur général du génie sanitaire

/7).

Brigitte YVON
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